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图1  结构示意图�
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[image: image4.wmf]1.首先选择好要安装的墙体位置。

2.取出箱体固定架，用膨胀螺栓将其固定在墙体上，

  并检查安装是否牢固。

3.检查各安装部件连接是否牢固，确定各部件已经安装

  好后，将箱体按照图示挂在箱体固定架上。



[image: image5.wmf]图2  DSOPI外型安装尺寸图
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2.合上电源，箱内各泄放模块指示灯应示亮。

此时可关上

箱门，门上工作状态信号灯显示正常。按下门上开关按

钮，按下试验钮，此时告警鸣叫，同时信号灯显示故障，

表明

 

  告警系统运行正常
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[image: image14.wmf]3.放开试验钮，门上工作状态信号灯恢复显示

正常，告警

停止鸣叫，安装完毕。

定期巡视

    DOSPI通电运行后应定期巡视，建议每月巡�

视一次；

    观察工作状态信号灯显示是否正常；

    观察箱内模块指示灯是否正常；

    记录计数器的动作次数。

注意：只有专职电工可从事运行维修工作。正常

运行时箱体内部带电,为防止触电，维修前应断�

开通过装置的电源。
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